Legionowo dn. 10.11.2022 r.

Tres¢ pism od Wykonawcow z wyjasnieniem Zamawiajacego dotyczagcego SWZ na:
Wykonanie prac budowlanych obejmujacych dostawe i montaz urzadzen systemu
wentylacji i klimatyzacji w budowanym budynku garazowym dla pieciu samochodéw
asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracownikow na terenie Punktu
Zlewnego ,,L.ajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (dzialka ew. nr 4 obreb 70).”
(Nr Sprawy TN/34/2022)

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z o.0. informuje, ze
w toku prowadzonego postgpowania W dniu 08.11.2022 r. wptyngto pismo od Wykonawcy,
ktorego tres¢ wraz z wyjasnieniem podajemy ponizej:

Tre$¢ pytania 1

Prosz¢ o wydtuzenie czasu na dostawg centrali do 4 miesigcy (termin jej dostepnosci podany
przez producenta to 14 tygodni)

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu dostawy centrali.

Tre$¢ pytania 2

Prosze¢ o podanie terminu dla dostawy klimatyzatorow i wentylatorow dachowych. Brak jest
daty ich dostawy na budowe w SIWZ a 2 tygodnie to zbyt krotki okres czasu na ich dostawe.
Sugerujemy 6 tygodni.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu dostawy klimatyzatorow 1
wentylatoréw dachowych.

Tres¢ pytania 3

Prosze o potwierdzenie, ze protokot z odbycia wizji lokalnej z poprzedniego postgpowania
bedzie wystarczajacy dla spelnienia wymogéw obecnego SIWZ w tej kwestii 1 ze nie ma
koniecznosci ponownego odbycia wizji lokalne;.

Odpowiedz

Nie ma konieczno$ci wykonywania kolejnej wizji lokalnej przez oferentéw, ktorzy brali
udziat w poprzednim postepowaniu. Na wniosek takich oferentow, przestany przed dniem
sktadania ofert, Dzial Techniczny przygotuje i przeSle w formie elektronicznej nowe
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

Tres¢ pytania 4

Czy w ofercie Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ koszt wykonywania przegladow serwisowych
zamontowanych urzadzen wraz z wymiang filtrow w czasie gwarancji?

Odpowiedz
Serwisy urzadzen wentylacyjnych nie sg ujete w wymaganej gwarancji.




